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AJUNTAMENT S. ANDREU LLAVANERES

Placa de la Vila, 1
08392 ST. ANDREU LLAVANERES

Dades de la mostra

# ldentificacio: DIPOSIT LA CORNISA L.

Tipus mostra: Aigua de consum

Mostra recollida el dia 19/01/2026 a les 11:12 h per Laboratori(1) Data recepci6: 19/01/2026 12:25h
Data inici analisi: 19/01/2026 Data finalitzacié analisi: 04/02/2026
Descripcié: 1 Envas vidre ambre 250 mL, 1 Envas vidre estéril 500 mL amb tiosulfat, 2 Envas esteril 1000 mL amb tiosulfat., 2
Envas plastic 1000 mL, 2 Envas vidre ambre 125 mL, 3 Envas vidre ambre 60 mL amb tiosulfat., 3 Envas plastic 100 mL

Parametres Microbiologics

Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
Rte. E. coli (NMP/100mL) <1 0 ISO 9308-2:2012

Rte. Enterococs (ufc/100mL) 0 0 ISO-7899-2:2000

Rte. Clostridium perfringens (ufc/100mL) 0 0 1SO-14189:2013
Rte.Legionella spp. (ufc/L) No detectat,<5 100 ISO-11731:2017

Parametres Quimics

Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
Acrilamida (pg/L) <0.03 0.10 HPLC-MS-MS 1,2
Antimoni total (ug/L) <1 10 PNT-6073

Arseénic total (pg/L) 1.4 £25% 10 PNT-6073

Bor total (mg/L) 0.04 +20% 15 PNT-6073

Bromats (ug/L) <25 10 HPLC-Conductivitat 1,2
Cadmi total (pg/L) <0.5 5 PNT-6073

Cianurs totals (pg/L) <10 50 PNT-6044

Clorats (mg/L) 0.27 +18% 0.70 HPLC-Conductivitat 1,2
Clorits (mg/L) 0.13 +15% 0.70 HPLC-Conductivitat 1,2
Clorur de vinil (ug/L) <0.15 0.50 P&T-GC-MS 1,2
Coure total (mg/L) <0.01 2 PNT-6073

Crom total (ug/L) <1 50 PNT-6073

Epiclorhidrina (pg/L) <0.03 0.10 GC-MS 1,2
Fluorur (mg/L) <0.1 15 PNT-6036

Mercuri total (ug/L) <0.2 1 PNT-6073

Niquel total (ug/L) <1 20 PNT-6073

Nitrats (mg/L) 5.82 50 PNT-6011

Nitrits (mg/L) <0.035 0.50 PNT-6014

Plom total (pg/L) <1 10 PNT-6073

Seleni total (ug/L) <1 20 PNT-6073

Urani total (pg/L) <1 30 PNT-6073

Dissolvents Aromatics Volatils
Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
Benzé (ug/L) <0.2 1 P&T-GC-MS 2
Hidrocarburs Aromatics Policiclics

Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
Benzo-a-piré (ug/L) <0.003 0.010 SBSE-TD-GC-MS 2
Suma de 4 h. aromatics policiclics RD3/2023 <0.02 0.10 GC-MS 2
(Hg/L)

Benzo(b+k)fluoranté (ug/L) <0.01 GS-MS 2
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Hidrocarburs Aromatics Policiclics
Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
Benzo-g,h,i-perilé (ug/L) <0.005 GC-MS 2
Indeno-1,2,3-c,d-pire (ug/L) <0.005 GC-MS 2
Compostos Organics Volatils Halogenats
Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
1,2-Dicloroeta (ug/L) <0.5 3 P&T-GC-MS 2
Suma de 5 Ac. Haloacétics (ug/L) 20 60 HPLC 1;2
Acid Cloroacetic (ug/L) <3 HPLC-MS 1;2
Acid Dicloroacétic (ug/L) 4 +25% HPLC-MS 1;2
Acid Tricloroacétic (ug/L) 16 +25% HPLC-MS 1,2
Acid Bromoacetic (ug/L) <3 HPLC-MS 1;2
Acid Dibromoacétic (ug/L) <3 HPLC-MS 1;2
Suma de tricloroeteé i tetracloroeté (ug/L) <1.5 10 GC-MS 2
Tricloroete (ug/L) <0.5 P&T-GC-MS 2
Tetracloroete (ug/L) <1 P&T-GC-MS 2
Trihalometans
Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
Suma de trihalometans (ug/L) 80 9% 100 P&T-GC-MS 2
Bromodiclorometa (ug/L) 17 +40% P&T-GC-MS 2
Bromoform/Tribromometa (ug/L) <5 P&T-GC-MS 2
Triclorometa/Cloroform (pg/L) 63 P&T-GC-MS 2
Dibromoclorometa (ug/L) <5 P&T-GC-MS 2
Parametres Indicadors

Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
Rte. Coliformes totals (NMP/100mL) <1 0 ISO 9308-2:2012

Rte. Bacteris aerobis a 22°C (ufc/mL) Es detecta, <3 100 ISO 6222:1999

Rte. Colifags somatics (ufp/100mL) 0 0 ISO 10705-02:2002

Alumini total (pg/L) 59 +25% 200 PNT-6073

Amoni (mg/L) <0.05 0.5 PNT-6022

Carboni Organic Total-NPOC (mg/L) 2.7 5.0 PNT-6027

Clor combinat "in situ" (mg/L) 0.3 2.0 PNT-6010

Clor residual lliure "in situ" (mg/L) 1.0 £25% >=0.2i<=1 PNT-6010

Clor total "in situ” (mg/L) 1.3 £25% PNT-6010

Clorurs (mg/L) 32 +20% 250 PNT-6011

Conductivitat a 20 °C (uS/cm) 396 +12% 2500 PNT-6026

Ferro total (ug/L) <10 200 PNT-6073

Manganes total (ug/L) <1 50 PNT-6073

pH (upH) 8.0 0.2 >=6.5i1<=95 PNT-6026

Sodi (mg/L) 20 +25% 200 PNT-6073

Sulfats (mg/L) 38 +20% 250 PNT-6011

Terbolesa (U.N.T.) 0.28 +30% 4 PNT-6021

Index de Langelier 0.3 >=-05i<=0.5 PNT-6062

Caracters Organoléptics

Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
Color (mg/L Pt/Co) <5 15 PNT-6078

Olor <1 3 UNE-EN 1622 1
Sabor <1 3 UNE-EN 1622 1

Plaguicides

Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
Suma de plaguicides (ug/L) <0.30 0.50 GC-MS 2
Alfa-HCH (pg/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
Aldrin (ug/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
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Plaguicides

Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes

Beta+Gamma-HCH (ug/L) <0.03 GC-MS 2
Delta-HCH (pg/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
Dieldrin (pg/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
Endosulfan | (ug/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
Endosulfan-11 (ug/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
Endosulfan Sulfate (ug/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
Endrin (pg/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
Endrin-Ketone (ug/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
Heptachlor (ug/L) <0.015 0.03 SBSE-TD-GC-MS 2
Heptachlor epoxide (ug/L) <0.015 0.03 SBSE-TD-GC-MS 2
Methoxychlor (ug/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
p,p'-DDD (ug/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
p,p'-DDE (ug/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
p,p'-DDT (pg/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
Ametrina (ug/L) <0.02 0.03 GC-MS 2
Atrazina (ug/L) <0.02 0.03 GC-MS 2
Prometrina (ug/L) <0.02 0.03 GC-MS 2
Propazina (ug/L) <0.015 0.03 GC-MS 2
Simazina (ug/L) <0.02 0.03 HPLC-MS-MS 2
Terbutilazina (ug/L) <0.02 0.10 GC-MS 2

Compostos Organics Semivolatils

Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes

Bisfenol A (ug/L) <0.50 2.5 GC-MS 1,2
Suma de 20 PFAS (ug/L) <0.075 0.10 P&T-GC-MS 1,2
PFOA - Acid Perfluorooctanoic (ug/L) <0.002 0.07 GC-MS 1,2
PFOS - Acid Perfluorooctanosulfonic (ug/L) <0.002 0.07 GC-MS 1;2
PFNA - Acid Perfluorononanoic (ug/L) <0.002 0.07 GC-MS 1,2
PFHxS - Acid Perfluorohexanosulfonic (ug/L) <0.002 0.07 GC-MS 1;2
PFBS - Acid Perfluorobutanosulfonic (ug/L) <0.002 GC-MS 1,2
PFBA - Acid Perfluorobutanoic (ug/L) <0.010 GC-MS 1,2
PFDS - Acid Perfluorodecano sulfonic (ug/L) <0.002 GC-MS 1,2
PFDA - Acid Perfluorodecanoic (ug/L) <0.002 GC-MS 1,2
F“ZI;)L(;S - Acid Perfluorododecano sulfonic <0.002 GC-MS 1:2
PFDoDA - Acid Perfluorododecanoic (ug/L) <0.002 GC-MS 1;2
PFHpS - Acid Perfluoroheptano sulfonic (ug/L) <0.002 GC-MS 12
PFHpA - Acid Perfluoroheptanoic (ug/L) <0.010 GC-MS 1;2
PFHXA - Acid Perfluorohexanoic (ug/L) <0.005 GC-MS 1,2
PFNS - Acid Perfluorononanosulfonic (ug/L) <0.002 GC-MS 12
PFPeS - Acid Perfluoropentanosulfonic (ug/L) <0.002 GC-MS 12
PFPeA - Acid Perfluoropentanoic (ug/L) <0.010 GC-MS 12
(PHI;'LH)S - Acid Perfluorotridecano sulfonic <0.002 GC-MS 1.2
PFTrDA - Acid Perfluorotridecanoic (ug/L) <0.002 GC-MS 1,2
Fpl;bJLr;S - Acid Perfluoroundecano sulfonic <0.002 GC-MS 1:2
PFUNDA - Acid Perfluoroundecanoic (ug/L) <0.010 GC-MS 12
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Compostos de Caracteritzacio de l'aigua

Parametre Resultat RD 3/2023 Métode Notes
Duresa (mg/L) 168 PNT-6073
Comentari:  Determinacié de Legionella spp,: Mostra recollida en envas estéril amb tiosulfat sodic.210 mL de

mostra processada segons 1SO11731:2017: matriu A; procediment 1,5,7; medis A, A, C. Mostreig
amb purga i sense escovillo.

Ricard de Alvaro Doering Francesc Codony lglesias Noemi Sabaté Olona
Resp. Seccié Quimica Resp. Seccié Microbiologia Vist-i-plau Direcci6

Matar6, 10 de Febrer de 2026

Els parametres Olor i Sabor s'han realitzat després de 11 hores de conservacid, el dia 20/01/2026 a les 00:00 hores. La
temperatura de la mostra era de 22°C en el moment del tast. Aquests assajos s'han realitzat segons la norma EN1622:2006, amb
necessitat de decloracié de la mostra, aplicant el métode Curt, per eleccié no for¢cada per parelles i amb un total de 1 tastadors.
S'ha utilitzat aigua de consum passada per filtre de carb6 actiu com a aigua de referéncia. En cas de no detectar ni sabor ni olor en
la mostra directa, el resultat s'expressa com a <1, en ambdos casos.

El resultat de plaguicides totals correspon al sumatori dels plaguicides organoclorats, organofosforats i triazines determinats en la
mostra. En el cas que el resultat de tots els plaguicides individuals es trobi per sota del seu limit de quantificacio, el resultat de
plaguicides totals també estara per sota del limit de quantificacié, marcat per la legislacié vigent.

La suma de trihalometans correspon al sumatori dels valors per sobre del limit de quantificacid dels compostos: Triclorometa
(cloroform), Tribromometa (Bromoform), Bromodiclorometa i Dibromoclorometa.

El valor del RD 3/2023 pels parametres de clorits i clorats, és el indicat com a valor paramétric quan s'utilitzen métodes de
desinfeccié en aiglies de consum, que generen aquest tipus de compostos, en particular didoxid de clor i hipoclorit. En la resta el
valor parameétric és de 0.25 mg/L.

El recompte de Colifags somatics s'ha realitzat en placa, doble capa amb agar semi-solid; realitzant una concentracié prévia per
filtracié de membrana segons 1ISO10705-03:2003.

En el cas dels parametres indicadors i parametres organoléptics, el valor expressat en la columna RD 3/2023, correspon al valor
de referencia, no al de no aptitud. Per tant la superaci6 d'aquest pot no suposar un incompliment.

En microbiologia, segons la norma 1S08199:2018 i/o 1SO7218:2007, els recomptes en ufc en els rangs inferiors i propers als limits
de deteccié de la técnica tenen valor qualitatiu i/o estimatiu.

El present dictamen només ddna fe de la mostra analitzada tal i com s'ha rebut al Laboratori.

Les dades de la mostra marcades amb # sén aportades pel client, i el laboratori no se'n fa responsable. Aquestes dades no estan
amparades per l'acreditacié d'/ENAC.

La reproduccio6 d’aquest document solament esta autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Les incerteses dels parametres acreditats no expressades en l'informe, estan a disposicié del client.

La recollida de mostra s'ha realitzat seguint el procediment intern PEL-0001, no amparat per I'acreditacié d'ENAC.

Notes: (1) Els Assaig i/o activitats marcades estan fora de I"abast d"acreditaci6 del Laboratori d'Aiglies de Mataro.
(2) Assaig subcontractat a laboratori acreditat segons norma ISO-UNE-EN 17025
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